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dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych elektrycznych polegających na 
dostosowaniu układu pomiarowego w Rozdzielni Głównej I Powiatowego Szpitala 
Specjalistycznego w Stalowej Woli do zasad TPA ogłoszonego na portalu UZP pod numerem: 
148590- 2012 dnia 10.05.2012r

Pytanie nr 1
W załączeniu  do Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia  projekcie wykonania 
przedmiotowych robót  zawarte zostały parametry urządzeń podlegających wymianie tj. przekładniki 
prądu i napięciowe. Zwracamy się zatem z pytaniem czy w przypadku przekładników TPU 60.23 5/5 A 
projektowanych dla toru I parametr Ith wynoszący w  projekcie 10 kA może zostać zastąpiony 
wartością Ith = 6,3 kA z uwagi na fakt ,że przekładniki TPU 60.23 5/5A nie są produkowane z 
wartością Ith = 10kA a maksymalną wartość tego parametru dla takich przekładników wynosi 6,3 kA. 
Odp. Dopuszcza się zamianę przekładnika prądowego o prądzie Ith=10kA na przekładnik o 
prądzie Ith=6,3kA.

Odpowiedzi na  pytania  stanowią integralną  część SIWZ i winny być uwzględnione w treści 
składanej oferty przetargowej .
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