LEGENDA:

- Lacznik zaluztjny
%{\ - Sciemniacz 1-10V
@/\ - Przetacznik jednobiegunowy 1P44

O/\ - Przetacznik jednobiegunowy
9%\ - Wylgcznik z wkladkg na klucz patentowy lampy bakteriobojczej o

/\©/\ - Przetgcznik $wiecznikowy 1P44
/\O/\ - Przetacznik swiecznikowy

\/O/\ - Przetacznik schodowy
$O<: - Przefacznik krzyzowy

I:I} - CZUJKA RUCHU 180°

System zamkniecia drzwi dymoszczelnych:

Cz0
I Centrala systemu zakmnig¢ drzwi dymoszczelnych
P] Przycisk zwalniajacy

@ Chwytak elektromagnetyczny 700N
INSTALACJA INTERKOMOWA:

D i ID-pulpit - aparat biurkowy,
|SD 000
< ISD - aparat specjalny dwukierunkowy
ISR [ce0]

ISR - aparat specjalny rozgtoszeniowy

{RJ Gniazdo RI45

INSTALACJA PRZYZYWOWA:
[P] PRZYCISK PRZYZYWOWY

- Gniazdo 1-fazowe podwdjne

- Gniazdo 1-fazowe 1P44 pojedyncze

-

(exk

- Wypust 3-fazowy (puszka z zaciskami)

"R" - obwdd zasilany z obwoddw rezerwowanych
"G" - obwdd zasilany z obwodoéw gwarantowanych (UPS)
"N" - oprawa "nocna"

———— KORYTKO KABLOWE 100x60 -w przestrzenie nad sufitem podwieszanym
—— "~ KORYTKO KABLOWE 200x60 -w przestrzenie nad sufitem podwieszanym

[lxks - Gniazdo 1xRJ45

[2xRJ - Gniazdo 2xRJ45
[TEL - Gniazdo telefoniczne 1xRJ12

[Tv - Gniazdo telewizyjne

- Wytacznik awaryjny

@]

®

O

T

(q - Roztacznik w obudowie OTP16H
C

- Wypust 1-fazowy (puszka z zaciskami)

- 2x Gniazdo 1f kodowane DATA

E KASOWNIK PRZYCISKU AL, PRZYZYWOWEGO

LAMPA SYGNALIZACYJNA
PANEL SYGNALIZACYJNY

- Wigcznik/wytgcznik zasilania z lampkg kontrolna INSTALACJA SAP:

WSKAZNIK ZADZIALANIA CZUJKI MPA (AI672)
(do czujek montowanych w suf. podwieszanym)

CZUJKA POZAROWA OPTYCZNA (DP2071)
+ Podstawa z izolatorem zwar¢ dla czujek nastropowych (DB2016)

- OPRAWA NASTROPOWA T5 IP65 4x24W

E - OPRAWA NASTROPOWA T5 IP65 4x .
‘ 270 m

12x14,6
3P

11x14,6
3P
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+ Podstawa z wyjsciem na wskaznik dla czujek w sufit podwieszony (DB2002U) @

PRZYCISK ROP (DM2010)

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY WEWNETRZNY (AS366)

U

PETLOWY STEROWNIK SYREN (1U2080C ) w obudowie
WE/WY

¢ MODUL ADRESOWALNY 4WE/ 4WY NC/NO W OBUDOWIE (102034C)

e

ZAMEK ELEKTRONICZNY (rygiel rewersyjny + czytnik kart z zasilaczem )

Domofon - Panel zewnetrzny
(przed wejsciem do strefy)

@ Domofon - Unifon gloSnomuwiacy

+ transformator 230/12VAC, 18VA, 1,3A
Uwagi: (w pokoju technika)

@ Lokalizacja kamer (kamer zgodnie z PFU nie ujeto w projekcie)

- Oprawe nadtézkowag OPN wyposazy¢ w 8 gniazd elektrycznych

- Dokfadne rozmieszczenie oraz typ opraw oswietleniowych w pomieszczeniach diagnostycznych nalezy dobra¢ na
podstawie wykonanej aranzacji wnetrza (zalecanej przez producenta urzadzen technologicznych).

- Do pomieszczenia rezonansu magnetycznego wszystkie obwody prowadzi¢ poprzez filtry FR
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[y K1
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@

Ay

T—10V
UWAGA:

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposazy¢ w elektronike dedykowang do istniejacej centralnej baterii

. - OPRAWA DOSTROPOWA T5 1P54 4x14W

- OPRAWA DOSTROPOWA T5 4x24W

- OPRAWA NASTROPOWA P54 1x14W

- OPRAWA DOSTROPOWA 2x26W Z SZYBA |P44
- OPRAWA DOSTROPOWA 2x26W Z SZYBA IP44
- OPRAWA NASTROPOWA ZAROWA 2x46W Z SZYBA P44

PRZYSTOSOWANA DO PRACY W POLU MAGNETYCZNYM
- OPRAWA NASTROPOWA 1W Z SZYBA |IP44

(OPRAWA Z NAKLEJONA, INFORMACJA)
- OPRAWA EWAKUACYJNA NASCIENNA 1W Z PIKTOGRAMEM "WYJSCIE EWAKUACYJNE"

- OPRAWA EWAKUACYJNA NASCIENNA 1W Z PIKTOGRAMEM

- OPRAWA EWAKUACYJNA NASUFITOWA 1W Z PIKTOGRAMEM

- OPRAWA DOSTROPOWA AWARYJNA 3W COR

- OPRAWA DOSTROPOWA AWARYJNA 3W OPEN

- OPRAWA OSW. PODSTAWOWEGO Z WYDZIELONYM OSWIETLENIEM AWARYJNYM

(JEDNO ZRODLO SWIATLA PODLACZONE DO CB)

- OPRAWA ZE STATECZNIKIEM REGULOWANYM

Oprawy muszg posiada¢ atest higieniczny dla stuzby zdrowia

Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z projektantem E R B u D

39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia . .@
tel-fax +48 14 6813 565

REGON 691539933

NIP 872-20-81-549

Jﬂry

Projekt zmian do decyzji pozwolenia ha budowe nr
311/2011 z dnia 31.10.2011 — Pracownia Diagnostyki
Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w

Stalowej Woli

Lokalizacja

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3

Inwestor

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Adres Inwestora

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
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