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Wszyscy zainteresowani
Postepowaniem przetargowym
Spr. 200 ZP/2017

dot. : ,,Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego oraz przebudowa
pomieszczen na potrzeby Izby Przyje¢ w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w
Stalowej Woli” ogloszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod numerem 27424 -
2017 z dnia 2017-02-17 r.

Informujemy, ze wplynety nastgpujace pytania dotyczace SIWZ:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiajacy w ramach robét przewiduje zamontowa¢ szpitalny system transportu probowek z
SOR do laboratorium?
Odp.: Nie
Pytanie nr 2
Zgodnie z pkt. 19.2 SIWZ cena za realizacj¢ zamowienia jest ceng kosztorysowa, natomiast zgodnie
ze wzorcem umowy cen ta jest ceng ryczaltowg. Prosimy o jednoznaczne okreslenie charakteru
wynagrodzenia Wykonawcy.
Odp.: Cena za realizacj¢ umowy jest ceng ryczaltows
Pytanie nr 3
W przypadku ryczattowego charakteru wynagrodzenia prosimy o potwierdzenie, ze kosztorysy
przedstawione do oferty oraz ilosci w nich zawarte nie beda stanowi¢ podstaw do zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wykonania mniejszej ilosci prac w stosunku w
przedstawionych ilosci w kosztorysach.
Odp.: Zamawiajgcy bedzie postepowal zgodnie z zapisami §15 wzorca umowy zawartego w
zalgczniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, ze ilosci oraz pozycje zawarte w przedmiarach moga by¢ dowolnie
modyfikowane w kosztorysach ofertowych.

Odp.: Wykonawca nie moze dowolnie modyfikowa¢ przedmiaréw, tak w zakresie ilo$ci jaki

zawartosci pozycji, do wyliczenia ceny ofertowej. Obowiazuja zapisy zawarte w SIWZ cze§é XIX
w ust. 19.6
Pytanie nr §

Prosimy o potwierdzenie, zgodnie z zatacznikiem nr 10 SIWZ pkt II nalezy wykonaé etap ,,na gotowo”
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aby otrzymac front na wykonanie nastepnych prac. Wiaza¢ sig to bedzie co najmniej z 3 etapami prac
I przebudowa zaplecza SOR na niskim parterze wraz z uruchomieniem podnosnika do Stacji Dializ,
2: Przebudowa izby przyje¢,

3: Rozbudowa SOR.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z zapisem w zalyczniku nr 10 do SIWZ zeby
otrzymac front rob6t na wykonanie nastepnych prac nalezy wykona¢ etap poprzedni na gotowo
(odbior czgsciowy etapu). Nalezy wyréini¢ etapy i zaleznosci:

a) wykonanie przebudowy zaplecza SOR na niskim parterze oraz wykonanie nowego wejscia do
Szpitala w rejonie Izby Przyjeé dla otrzymania frontu robét dla przebudowy Izby Przyjeé

b) wykonanie przebudowy Izby Przyjeé i uruchomienie podnosnika lozkowego dla Stacji Dializ
dla uzyskania frontu robét na przebudowg¢ SOR na wysokim parterze

¢) roboty na rozbudowie SOR mogg by¢é prowadzone od poczatku i ich odbiér bedzie polgczony z
odbiorem przebudowy SOR na wysokim parterze,

d) nalezy zwroci¢ uwage na wykonanie w sposob skoordynowany z innymi etapami robét takich
jak: wymiana lub modernizacja dzwigéw szpitalnych, dostosowanie klatki schodowej do
przepiséw, modernizacja sprezarkowni, nowa rozdzielnia elektryczna itp

Pytanie nr 6

Prosimy o informacje, czy dostawa i montaz jednostek zasilania w gazy medyczne takich jak: kolumna
chirurgiczna, kolumna anestezjologiczna, panel sufitowy intensywnego nadzoru, pionowe panele
intensywnego nadzoru? Jegli tak, prosimy o podanie wymaganych parametréw wyzej wymienionych
urzadzen.

Odp.: Dostawa i montaz jednostek zasilania w gazy medyczne takich jak: kolumna
chirurgiczna, kolumna anestezjologiczna, panel sufitowy intensywnego nadzoru, pionowe panele
intensywnego nadzoru nie s3 przedmiotem zaméwienia.

Pytanie nr 7

Prosze¢ o podanie wiodacych parametréw oraz przyktadowych producentow:

- myjnia chirurgiczna 2-stanowiskowa z panelem sciennym (o wymiarach 1450 x 400 x 1050 mm),

- stot do przygotowania opatrunkéw gipsowych z szafka (0 wymiarach 1600 x 600 x 800 mm),

Odp.:

Myjnia chirurgiczna 2-stanowiskowa z panelem $ciennym o przyblizonych wymiarach
1450x400x1050 powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, montowana na $cianie,z
syfonem samodezynfekujacym, z wyposazeniem na panelu: baterie bezdotykowe x mieszczaczem
wody sterowane fotokomérks, podajnik mydla, podajnik plynu dezynfekujacego i podajnik
szczotek; dopuszezony do stosowania w sluzbie zdrowia. Na stronach internetowych znajdujg sie
producenci ww wyrobéw (ponad 2 producentéw).

St6l do przygotowania opatrunkéw gipsowych z szafkg (o wymiarach 1600 x 600 x 800 mm)
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Zamawiajjcy precyzuje pozycje dostawy i montazu tego stolu znajdujacy si¢ w przedmiarze
robét instalacje wod-kan koszty kwalifikowane 100% pod pozycja 6.15: w ramach dostawy i
montazu nalezy zamontowac: Bateri¢ zlewozmywakows $cienng z obrotows wylewks dlugosci
200 mm oraz glowicj ceramiczng z ograniczeniem temperatury i strumienia wody szt 1. Stol do
przygotowywania opatrunkéw nie jest przedmiotem dostawy w tym postepowaniu.

Pytanie nr 8

Korzystajgc z naszego uprawnienia jako uczestnika ww. postepowania przetargowego (podstawa
prawna art. 38 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ,Dz. U. Z 2004 r.
Nr 19, poz. 177 ), zwracamy si¢ do Panstwa jako Zamawiajacego z prosba o udzielenie nam
wyjasnien zwigzanych z zapisami Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia ww. procedury
przetargowej:

1. Z uwagi na stopien skomplikowania Inwestycji oraz rozlegly zakres, prosimy o wydhuzenie
czasu na przygotowanie oferty do 17.03.2017.

2. W przedmiarze rob6t nr 110-SOR-IP-PW-VII-1P-1K~ instalacje elektryczne koszty
kwalifikowane 100%, w pozycji 10.27 ..montaz opraw operacyjnych” brak materiatow
dotyczacych wskazanej lampy. Prosimy o podanie specyfikacji technicznej wskazanej lampy

3. W przedmiarze robét nr 110-SOR-IP-PW-VII-1P-1K~ instalacje elektryczne koszty
kwalifikowane 100%, w pozycji 10.28 ..montaz lamp bakteriobojczych,. brak materialow
dotyczacych wskazanej lampy. Prosimy o podanie specyfikacji technicznej wskazanej lampy.

4. W przedmiarze robé6t nr 110-SOR-IP-PW-VII-1P-1K~ instalacje elektryczne koszty
kwalifikowane 100%, w pozycji 11.47 .montaz zasilaczy opraw operacyjnych ZLO” brak
materialow dotyczacych opraw i zasilaczy.. Prosimy o podanie specyfikacji technicznej opraw i
zasilaczy.

Odp:
ust. 1 Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku Wykonawey i przesuw termin skladania ofert na
dzien 17.03.2017 r . Miejsce, godzina skladania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.
ust. 2: Zamawiajgcy precyzuje pozycj¢ w przedmiarze rob6t nr 110-SOR-IP-PW-VII-1P-1K—
instalacje elektryczne koszty kwalifikowane 100%, w pozycji 10.27 ..montaz opraw
operacyjnych”: Wykonawca wyceni koszt podlgczenia lampy operacyjnej do sieci
oSwietleniowej. Dostawa i montaz lampy Zamawiajacy. Bedzie to lampa typu sufitowa,
jednoczaszowa ledowa rodzaju Sim.Led 5000
ust. 3 Zamawiajjcy precyzuje pozycje w przedmiarze robét nr 110-SOR-IP-PW-VII-1P-1K—
instalacje elektryczne koszty kwalifikowane 100%, w pozycji 10.28 Zgodnie z STWZ cz. XIX
Wykonawca dokona wyceny zakupu, montazu i uruchomienia lampy bakteriobéjczej
przeplywowej jednofunkcyjnej $ciennej o parametrach:

® napigcie zasilania: 230 V 50 Hz
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* wewngetrzny element emitujgcy promieniowanie UV-C: 2x55W

* nate¢zenie promieniowania UV-C w odleglo$ci 1 m: 150 pr/cm2
e trwalo$¢ promiennika: 8000 h

* wydajno$¢ wentylatora: 199 m3/h
e dezynfekowana kubatura: 45-90 m3

* zasigg dzialania lampy: 18-36 m?2
* Klasa zabezpieczenia ppor.: 1
e typ obudowy: IP 20
ust. 4: Zamawiajacy precyzuje pozycje w przedmiarze robét nr 110-SOR-IP-PW-VII-1P-1K—
instalacje elektryczne koszty kwalifikowane 100%, w pozycji 11.47 ,,montaz zasilaczy opraw
operacyjnych ZLO”: Wykonawca wyceni koszt podlaczenia zasilacza opraw operacyjnych do
sieci oswietleniowej. Dostawa i montaz zasilacza Zamawiajacy
Pytanie nr 9
Prosz¢ o podanie wiodgacych parametréw oraz przykladowych producentow:
— myjnia dezynfektor
Odp:Zamawiajjcy precyzuje dane techniczne myjki dezynfektora: urzadzenie na 2 baseny,
wolnostojace na posadzce, z cokolem, odplyw dolny lub boczny, zasilnie elektryczne 400V,
przylgcz wody zimnej i cieplej, funkcje dezynfekcji termicznej z regulowanym nastawieniem
czasu, funkcje chlodzenia i suszenia naczyn, wymagany certyfikat ISO. Na stronach
internetowych znajdujg si¢ producenci ww produktéw (ponad 2 producentow).

Zamawiajacy dokonuje poprawienia oczywistej omylki pisarskiej w SIWZ XXVI.
ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW:dopisujac ppkt 12) Formularz cenowy

Zamawiajacy dokonuje zmiany brzmienia umowy w § 14 pkt 4 ppkt 2) 30% - w terminie do
15 dni po uplywie udzielonego przez Wykonawce okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i przesuw termin skladania ofert na
dzien 17.03.2017 r . Miejsce, godzina skladania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.

Odpowiedzi na pytania stanowig integralna cze$é SIWZ. Prosze o uwzglednienie ich tresci
w skfadanych ofertach przetargowych.
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