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Spr. 200 ZP/2017

dot. : ,Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego oraz przebudowa pomiesz-
czen na potrzeby Izby Przyjeé¢ w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”
ogloszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod numerem 27424 - 2017 z dnia 2017-

02-17 r.

Informujemy, ze wplynely nastepujace pytania dotyczace SIWZ:

Pytanie nr 1
Zgodnie z obowiazujacym przedmiarem Koszty kwalifikowane 100 % - Instalacja okablowania

komputerowego — ujete za trasy kablowe instalacji LV - natomiast w dostgpnym projekcie brak

jakichkolwiek tras kablowych — prosimy o uzupelnienie dokumentacji w/w zakresie.

Odp.: Odp. Trasy kablowe jak i schematy ideowe instalacji znajdujg si¢ w Projekcie
Wykonawczym Instalacji Niskopragdowych. W Projekcie Budowlanym przedstawiono
rozmieszczenie podstawowych urzadzen. Naklady na wykonanie gléwnych tras — korytka
(wspélnego dla instalacji niskopradowych) ujeto w przedmiarze w elemencie dotyczacym
okablowania strukturalnego

Pytanie nr 2
Prosimy o uzupelnienie obowiazujacego przedmiaru o prace demontazowe — zgodnie z zapisem

Projektu budowlanego:
., Docelowo pawilon I bedzie objety calkowitq ochrong SSP W pawilonie I w Oddziale Dializ jest
instalacja sygnalizacji pozarowej (ISP) zbudowana na urzqdzeniach Aritech serii 900 przylqczona do
nadrzednej CSP (FP2864) w budynku portierni. Aby zapewnic¢ mozliwosc rozbudowy ISP w pawilonie
I'w oparciu o centrale zlokalizowang w portierni nalezy ujednolici¢ urzqdzenia liniowe w petlach
dozorowych. Rozmieszczenie urzqdzen

ISP w pawilonie I przedstawiono na rys. nr 01, 02, 03. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w

ramach przebudowy SOR projekt obejmuje:

- wymiane elementéw liniowych serii 900 (28 szt.) w istniejqcej linii dozorowej w Oddziale Dializ na
elementy szeregu 2000 przy zachowaniu istniejqcego okablowania
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- likwidacje instalacji opartej o elementy liniowe Telsap (10 szt.) wraz z oprzewodowaniem linii

dozorowej

- zaprojektowanie fragmentu linii dozorowej w zakresie wszystkich pomieszczen SOR w oparciu o

urzqdzenia Aritech serii 2000. ,,

Ewentualnie prosimy o potwierdzenie ze prace demontazowe zwigzane z przebudowa i modernizacjg

instalacji Sygnalizacji pozaru dla w/w zadania sg poza zakresem branzy elektrycznej / teletechniczne;.

Odp.: Odp. Zakres przebudowy Instalacji Niskopradowych (w tym instalacji sygnalizacji
pozarowej w Projekcie Wykonawcezym zostal ograniczony wylacznie do
przebudowywanych pomieszczen w obszarze SOR — co znalazlo rowniez odzwierciedlenie
w przedmiarach robét.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie ze w zakresie przebudowy instalacji sygnalizacji pozaru w Pawilonie II

zgodnie z zapisem projektu budowlanego (Str. 4) nalezy przesuna¢ istniejace elementy ze wzgledu na

nowgq aranzacj¢ - zgodnie z rysunkiem 4 oraz dofozy¢ wskazniki zadziatania czujek w korytarzy

(6szt.) .

Odp.: Odp. Odpowiedz jak w pkt. nr2 . Obszar Izby Przyje¢¢ w Pawilonie nr II nie jest ujety w
PW i przedmiarze.

Pytanie nr 4
Prosimy o wyjasnienie czy w przygotowywanej ofercie nalezy uja¢ Modul LC1502. W

obowigzujgcym przedmiarze Instalacji niskopradowych — Koszty kwalifikowane 100% (pozycja 37)

jest ujeta dostawa i montaz w/w elementu natomiast w Projekcie wykonawezym jak i Projekcie

budowlanym mowa jest o tym ze modul LC1502 jest elementem istniejacym.

Odp.:Odp. Nalezy ujaé¢ montaz i dostawe modulu LC1502, do ktérego bedzie przylaczona
projektowana linia dozorowa obslugujgca SOR poprzez istniejjce polgczenie kablowe (w
PW mowa jest jedynie o lokalizacji modulu).

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie ze Serwer Instalacji Kontroli dostgpu jest poza zakresem branzy

teletechnicznej .

Odp.: Odp. Zaprojektowane oprogramowanie do konfiguracji i nadzoru instalacji KD nie
wymaga dedykowanego serwera. Oprogramowanie to mozna - z uwagi na niewielkie
wymagania — zainstalowa¢ na dowolnym serwerze aplikacji badz stacji operatorskiej.
Warto zauwazy¢, ze po konfiguracji urzadzen KD instalacja moze dzialaé bez aktywnego
oprogramowania nadzorczego. Z uwagi na powyzsze w przedmiarze nie wyspecyfikowano
zarowno serwera jak i stacji operatorskiej.

Pytanie nr 6

Prosimy o weryfikacje obowiazujacego przedmiaru robot w zakresie instalacji komputerowej. Z
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projektu wykonawczego wynika ze ilosc punktéw logicznych to (109-15)+(30-4)=120 natomiast w
przedmiarze jest 128 punktow (Koszty Kwalifikowane 100 % ) oraz 11 punktow (Koszty
Kwalifikowane 11,73 %) co tacznie daje 139 punktéw logicznych, a z godnie z Projektem
wykonawezym 19 punktéw logicznych jest istniejgcych.

Odp.: Odp. W opisie uzyto blednego sformulowania ,,w tym” zamiast np. ,niezaleznie od”.
Prawidlowa ilo$¢ lgczy stalych do wykonania to 139 jak podano w przedmiarach
(128+11=139)

Pytanie nr 7

W Projekcie Wykonawczym instalacji elektrycznych brakuje czesci opisowej. Prosimy o uzupelnienie.

Odp. W zalgczeniu opis techniczny do PW Instalacje elektryczne SOR

Pytanie nr 8.

Na rys. nr 5 Projektu Wykonawczego instalacji elektrycznych przyjeto zasilacz UPS o mocy 60kV z

czasem podtrzymania 60min. W opisie do Projektu Budowlanego jest mowa o zasilaczu UPS o mocy

40k VA z czasem podtrzymania 60min przy obcigzeniu znamionowym. Prosimy o jednoznaczne
okreslenie parametrow UPS-a.

Odp. Nalezy przyja¢ zasilacz UPS o mocy 60kV z czasem podtrzymania 60min jak w projekcie

wykonawezym

Odpowiedz ogélna: Projekt Wykonawcezy w stosunku do Projektu Budowlanego zawiera
zakres przebudowy ograniczony wylgcznie do pomieszczen SOR — zgodnie z decyzjg
Zamawiajgcego. Przedmiary — jak podano w podstawie ich opracowania - wykonano na
podstawie Projektu Wykonawczego

Odpowiedzi na pytania stanowia integralng cze¢s¢ SIWZ. Prosze o uwzglednienie ich tresci
w sktadanych ofertach przetargowych.
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